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ÚVOD



Tento soubor øeší dodržování zásad obsažených v pokynech, kterými je sledováno pøedcházení havarijních situací.



Odbìratelská kázeò  je  zabezpeèována :





A.	REGULAÈNÍM  OPATØENÍM PRO ROZVOD PLYNU 



B. 	HAVARIJNÍM PLÁNEM PLYNOVÉHO SYSTÉMU







A.	REGULAÈNÍ OPATØENÍ PRO ROZVOD PLYNU



Základní normou pro regulaci spotøeby plynu je zákon 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání�a výkonu státní správy v energetických odvìtvích. Jeho provádìcí vyhláškou pro èást plynu je vyhláška  334/2009 Sb.- o stavech nouze v plynárenství.



	Vyhláška 334/09 upravuje postup pøi pøedcházení, vzniku a odstraòování následkù stavù nouze v plynárenství, stanoví rozsah a zpùsob omezení spotøeby plynu a obsah havarijních plánù.

Dále povìøuje vyhlašováním omezovacích stupòù pøi stavech nouze Ústøední plynárenský dispeèink.





Omezení nebo pøerušení dodávky.



Pro úèely omezení nebo pøerušení sjednané pøepravy plynu nebo distribuce plynu rozdìlují se odbìratelé do následujících skupin:

skupina A , jimiž jsou odbìrná místa zákazníkù s pøedpokládaným roèním odbìrem nad 

      630 MWh s možností úplného nebo èásteèného pøechodu na náhradní palivo,

skupina B 1, jimiž jsou odbìrná místa zákazníkù s pøevažujícím technologickým odbìrem s pøedpokládaným roèním odbìrem v daném roce nad 52 500 MWh, kteøí nespadají do skupiny A nebo D; tato odbìrná místa náležejí do této skupiny, pokud souèet spotøeb za poslední ètvrtletí pøedchozího roku a první ètvrtletí daného roku èiní 70% a ménì z celkové spotøeby za období od 1.dubna pøedchozího roku do 31. bøezna daného roku,

skupina B 2, jimiž jsou odbìrná místa zákazníkù s pøevažujícím technologickým odbìrem s pøedpokládaným roèním odbìrem v daném roce od 4 200 MWh do 52 500 MWh, kteøí nespadají do skupiny A nebo D; tato odbìrná místa náležejí do této skupiny, pokud souèet spotøeb za poslední ètvrtletí pøedchozího roku a první ètvrtletí daného roku èiní 70% a ménì z celkové spotøeby za období od 1. dubna pøedchozího roku do 31. bøezna daného roku

skupina C, jimiž jsou odbìrná místa zákazníkù s pøevažujícím otopovým odbìrem s pøedpokládaným roèním odbìrem v pøíslušném roce nad 4 200 MWh , kteøí nespadají do skupiny A nebo D; tato odbìrná místa náležejí do této skupiny, pokud souèet spotøeb za poslední ètvrtletí pøedchozího roku a prvního ètvrtletí daného roku èiní 70% a ménì z celkové spotøeby za období od 1.dubna pøedchozího roku do 31. bøezna daného roku,

skupina D , jimiž jsou odbìrná místa zákazníkù s pøedpokládaným roèním odbìrem v daném roce nad 630 MWh, kteøí zajiš�ují výrobu potravin denní spotøeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živoèišné výroby s nebezpeèím úhynu zvíøat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, pohon vozidel mìstské hromadné dopravy, zdravotnická zaøízení, domovy dùchodcù, základní složky Integrovaného záchranného systému, asanaèní zaøízení, krematoria, jakož i Èeská národní banka; zaøazení konkrétních zákazníkù do této skupiny provádí provozovatel pøepravní soustavy pro odbìrná místa zákazníkù pøímo pøipojených na pøepravní soustavu nebo provozovatel pøíslušné distribuèní soustavy( dále jen ,, pøíslušný provozovatel“ ) po informování místnì pøíslušného krajského úøadu èi Magistrátu ,

skupina E , jimiž jsou odbìrná místa zákazníkù s pøedpokládaným roèním odbìrem v daném roce v rozmezí 630 MWh až 4 200 MWh, která nejsou zaøazena do skupiny A nebo D,

skupina F , jimiž jsou odbìrná místa zákazníkù s pøedpokládaným odbìrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti.





Platnost zaøazení do skupin.

	

Zaøazení odbìrných míst zákazníkù do skupin platí na období od 1. øíjna daného roku do 30. záøí následujícího roku.





      Pøedcházení vzniku stavu nouze.

            

pøerušuje se sjednaná pøeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu tìm zákazníkùm skupin B1 , B2 , C a E , jejichž obchodník s plynem vlivem nedodání plynu nebo významné odchylky zpùsobil vyhlášení stavu nouze; seznam dotèených odbìrných míst zákazníkù k provedení pøíslušných opatøení sdìlí pøíslušnému provozovateli operátor trhu ,

omezuje se sjednaná pøeprava plynu nebo distribuce plynu do všech odbìrných míst zákazníkù skupiny A  v rozsahu jejich možností pøechodu na náhradní palivo prostøednictvím odbìrového stupnì èíslo 1 .

Nejpozdìji do jedné hodiny po zahájení èinností oznamuje pøíslušný provozovatel pøedcházení stavu nouze prostøednictvím Èeského rozhlasu, stanice ÈRo 1 pøípadnì dalšími hromadnými sdìlovacími prostøedky, souèasnì Ministerstvu, ERÚ,Ministerstvu vnitra, místnì pøíslušnému krajskému èi Magistrátu.

Pøíslušný provozovatel oznamuje uvedeným institucím též hodinu ukonèení.

Pøi pøedcházení stavu nouze informuje pøíslušný provozovatel bez zbyteèného odkladu  

pøíslušné obchodníky s plynem , provozovatele bezprostøednì navazujících distribuèních soustav a operátora trhu a to prostøednictvím veøejné datové sítì.

Pøíslušní provozovatelé oznamují pøedcházení stavu nouze zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.















  Odbìrové stupnì.



Odbìrové stupnì se èlení takto:

základní stupeò , který znamená nekrácený odbìr podle smluvnì sjednaného denního 

odbìru plynu 

odbìrové stupnì pro omezení dodávky plynu:

odbìrový stupeò èíslo 1, který znamená omezení dodávky plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny A  v rozsahu jejich možností pøechodu na náhradní palivo,

odbìrový stupeò èíslo 2, který znamená omezení dodávky plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny  A v rozsahu jejich možností pøechodu na náhradní palivo a omezení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny B1, a to na hodnotu povolené denní spotøeby,

odbìrový stupeò èíslo 3 , který znamená omezení dodávky plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny A v rozsahu jejich možností pøechodu na náhradní palivo a omezení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotøeby,

odbìrový stupeò èíslo 4 , který znamená omezení dodávky plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny A v rozsahu jejich možností pøechodu na náhradní palivo, omezení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotøeby, a dále snížení spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny C o 20% proti denní hodnotì za nejbližší pøedcházející pracovní den,

odbìrový stupeò èíslo 5 , který znamená omezení dodávky plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny A v rozsahu jejich možností pøechodu na náhradní palivo, omezení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotøeby , snížení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny C o 20% proti denní hodnotì za nejbližší pøedcházející pracovní den, a dále snížení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny E o 20% proti hodnotì uvedené ve smlouvì o distribuci plynu,



odbìrové stupnì pro pøerušení dodávky plynu:



odbìrový stupeò èíslo 6 , který znamená pøerušení dodávky plynu do odbìrných

      míst zákazníkù skupiny B1, omezení denní spotøeby plynu v odbìrných místech 

      zákazníkù skupiny B2, a to na hodnotu povolené denní spotøeby, omezení dodávky   

      plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny A v rozsahu jejich možností pøechodu   

      na náhradní palivo, snížení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù  

      skupiny C o 20% proti hodnotì za nejbližší pøedcházející pracovní den a snížení 

      denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny E o 20% proti 

      hodnotì uvedené ve smlouvì o distribuci plynu,

odbìrový stupeò èíslo 7 , který znamená pøerušení dodávky plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny B1 a B2, snížení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny C o 20% proti denní hodnotì za nejbližší pøedcházející pracovní den, omezení dodávky plynu do odbìrných míst zákazníkù skupiny A v rozsahu jejich možností pøechodu na náhradní palivo a snížení denní spotøeby plynu v odbìrných místech zákazníkù skupiny E o 20% proti hodnotì uvedené ve smlouvì o distribuci plynu,





odbìrový stupeò èíslo 8 , který znamená pøerušení dodávky plynu do odbìrných 

míst zákazníkù skupin A, B1, B2 ,a C , snížení denní spotøeby v odbìrných místech zákazníkù skupiny E o 20% proti hodnotì uvedené ve smlouvì o distribuci plynu,

odbìrový stupeò èíslo 9, který znamená pøerušení pøepravy, distribuce a dodávky 

plynu do odbìrných míst zákazníkù skupin A, B1, B2, C a E,

odbìrový stupeò èíslo 10 , který znamená pøerušení pøepravy, distribuce a dodávky 

plynu do odbìrných míst zákazníkù skupin A,B1 , B2 , C , D a E,

havarijní odbìrový stupeò, který znamená pøerušení dodávky plynu do všech odbìro-

                 vých míst zákazníkù vèetnì odbìrných míst zákazníkù skupiny F. 



Vyhlašování odbìrových stupòù.



Provozovatel pøepravní soustavy vyhlašuje odbìrové stupnì pro celé území státu prostøednictvím  Èeského rozhlasu, stanice ÈRo 1 v pravidelných relacích , v 6,00 hod. a 13,00 hod. po ukonèení zpravodajské relace a na webových stránkách operátora trhu, provozovatele pøepravní soustavy, pøípadnì dalšími hromadnými sdìlovacími prostøedky.V pøípadì vyhlášení jiného než základního odbìrového stupnì se vyhlašování provádí podle závažnosti dané situace.

Provozovatelé distribuèních soustav vyhlašují jiný než základní odbìrový stupeò pro urèitou èást území státu prostøednictvím Èeského rozhlasu, stanice ÈRo 1, podle závažnosti dané situace a na webových stánkách operátora trhu, pøíslušného provozovatele distribuèní soustavy, pøípadnì dalšími hromadnými sdìlovacími prostøedky.







	V zájmu prùkaznosti dodržení povinnosti øídit se svým regulaèním plánem jsou odbìratelé povinni provádìt v dobì trvání regulace hodinové odeèty stavù plynomìrù. 



	Bude-li držitel autorizace na rozvod plynu  - Energetika Malenovice, a.s. požádán kontrolními orgány (MPO ÈR, SEI, soudy atd.) o informace týkající se dodržení regulaèních plánù, musí tyto informace poskytnout.



Dodržování regulaèních opatøení mùže být kdykoliv kontrolováno pracovníky Energetika Malenovice, a.s..































B.	HAVARIJNÍ PLÁN PLYNOVÉHO SYSTÉMU





1.	ÚVOD



	V pøípadì havárie na regulaèních stanicích èi plynovém rozvodném systému musí být uèinìny všechny kroky vedoucí k minimalizaci možných následných škod.



	Jedná-li se o poruchu na regulaèních stanicích, èi o havárii na plynovém rozvodném systému, uèiní obsluha velínu výtopny (stø.228) okamžitá opatøení k odstranìní poruch dle pøíslušných Místních provozních pøedpisù. O provedených opatøeních uvìdomí neprodlenì obsluha vedoucího støediska 228 a øeditele spoleènosti Energetika Malenovice, a.s.



	V pøípadì pøerušení dodávky plynu z dùvodu havárie musí být provedeno odstavení pøedmìtného zaøízení z provozu vèetnì zajištìní místa poruchy tak, aby bylo dosaženo bezpeènosti osob a zaøízení dle pøedpisù Místního provozního øádu.



	O pøerušené dodávce plynu musí být mimo výše uvedené informován i provozovatel pøíslušného objektu (viz pøíloha), jehož povinností je okamžité zajištìní opravy, pokud k havárii došlo na rozvodném systému v budovì za hlavním uzávìrem plynu.



	Po opravì poškozeného úseku pøed uvedením do provozu je povinností opravujících uvìdomit obsluhu výtopny a spolupracovat pøi obnovení provozu opraveného systému.



O všech výše uvedených závadách a opatøeních je obsluha povinna provést zápis do provozních deníkù.



Pro externí odbìratele pøi poruchách plynového systému v jejich objektech platí podmínky uvedené v HS pro dodávku plynu.



Øeditelé a vedoucí pracovníci odbìratelù jsou povinni oznámit zmìnu skuteèností, které mohou tento Soubor opatøení ovlivnit  Energetika Malenovice, a.s.



V pøípadì potøeby bude Soubor opatøení upraven. S úpravami budou všichni zainteresovaní pracovníci seznámeni.



2.	Havarijní plán obsahuje èást:

Všeobecnou

Pohotovostní

Operativní

Závìreènou



a)	Všeobecná èást



	Charakteristika provozní poruchy a havárie



a) 1.	Za provozní poruchu plynárenského zaøízení se považuje jeho poškození, které zpùsobilo škodu vyšší než 20 tis. Kè, ale nepøesahující 100 tis. Kè.



a) 2.	Za provozní havárii plynárenského zaøízení se považuje událost, která zpùsobila ohrožení životù a zdraví osob, škodu vyšší než 100 tis. Kè nebo omezení èi pøerušení dodávek plynu pro více než 200 zákazníkù.



	Charakteristika mimoøádných a havarijních stavù



a) 3.	Za mimoøádný stav se ve smyslu pøedcházení stavù nouze považuje omezení dodávek plynu pøi vyhlášení druhého odbìrového stupnì èi druhé otopové køivky pro koneèné zákazníky.

	Pøi vyhlášení mimoøádného stavu pøíslušný plynárenský podnikatel stanovuje povinnosti svým provozním útvarùm (napø. neprovádìní prací narušující plynulost a bezpeènost dodávky, zajištìní trvalé dosažitelnosti pracovníkù, nasazení pohotovostních a poruchových služeb, zajištìní okamžité informovanosti o prùbìhu dodávek).



a) 4.	Za havarijní stav se považují:

Zmìny vedoucí k omezení nebo pøerušení dodávek plynu do jednotlivých odbìrných míst.

Vyhlášení omezení dodávek plynu zákazníkùm podle odbìrového stupnì 

Vyhlášení pøerušení dodávek plynu všem zákazníkùm podle havarijního odbìrového stupnì.



Postupnì informovat:

Pohotovostní služba

Ved. støediska

Vedení organizace (havarijní komise)



















































b)	Pohotovostní èást



b) 1.	Podávání informací

Každý pracovník, který zpozoruje událost ohrožující bezpeènost osob nebo provozu je povinen zasáhnout, pokud tak mùže uèinit sám, a zároveò uvìdomit o nebezpeèí nejbližší spolupracovníky a pøímého nadøízeného. O závažné nehodì pøi které jsou ohroženy životy a zdraví osob èi provoz organizace zpùsobený požárem, výbuchem, únikem plynu, poruchami rozvodných zaøízení, výpadky regulaèních stanic nebo živelnými pohromami informuje pøíslušný pracovník ihned pohotovostní službu nebo dispeèink organizace.



Dále havarijní plán stanoví systém dalšího pøedávání informací uvnitø organizace vèetnì znázornìní schématu pøedávání informací pøi vyhlášeném stavu nouze.
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b) 2.	Organizace a povinnosti pracovníkù vykonávajících pohotovostní službu v bydlišti.



	Pohotovostní služba:

	V dobì od 1. 10. – 30. 4.	pohotovost na		       tel. 577 533 218

					nebo 	MOBIL		728 737 827



	V dobì od 1. 5. – 30. 9.	            pohotovost

MOBIL  	728 737 827





c) 	Operativní èást



c) 1.	Likvidace poruch a havárií

Každá porucha nebo havárie musí být neprodlenì likvidována nebo provizornì zajištìna. Provádìné práce pøi likvidaci poruch a havárií se øídí dle pøíslušných pøedpisù provozních, bezpeènostních, Zákoníku práce aj. Veškerou operativní èinnost spojenou s likvidací havárií øídí havarijní komise.





d)        Kategorizace odbìratelù



Poø.è.�Název firmy�Kategorie��1�IMPROMAT INT. spol. s r.o

tøída 3. kvìtna 1118, 763 02 Zlín - Malenovice�F��2�m- tec CZ s.r.o.

areál HESPO, 763 02 Zlín - Malenovice�E��3�NOVAK’S International s.r.o

Smetanova 1368, 763 02 Otrokovice�F��4�Spalovna SITA CZ a.s.

Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice�F��5�TAJMAC – ZPS a.s

tøída 3. kvìtna 1180, 764 87 Zlín,Malenovice�E��6�Teplárna Otrokovice a.s.

Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice�F��7�ZPS – Slévárna a.s.

tøída 3. kvìtna 1172, 763 02 Zlín-Malenovice�B2��8�Energetika Malenovice a.s.

tøída 3.kvìtna, è.p. 1173, 763 02 Zlín-Malenovice�F��

e)   	Závìreèná èást



e) 1.	S havarijním plánem musí být prokazatelnì seznámeni všichni èlenové havarijní komise a další urèení pracovníci organizace.



e) 2.	Havarijní plán musí být každoroènì upøesòován.



e)3.	Je stanoven poèet výtiskù havarijního plánu a místo jejich uložení v organizaci.



















Poèet výtiskù:



1x 	IMPROMAT INT, spol. s r. o.

1x	m – tec CZ, s. r. o.

1x	Novak(S International s. r. o.

1x 	Spalovna SITA  CZ a.s.

1x	TAJMAC – ZPS, a.s.

1x        Teplárna Otrokovice, a.s.

1x	ZPS-Slévárna, a.s.

1x	Energetika Malenovice, a.s.











Popis hlavních uzávìrù plynu



Odstavení ZPS-Slévárna, a.s. - obj. S1 - se provede: 

	uzávìrem è. 7 umístìným na plynovodu západní strana SŠL pøed vstupem do zemì



Odstavení ZPS– Slévárna, a.s.  – dokonèovací provoz - obj.S 4 -  se provede:

	uzávìrem è. 11, který je umístìn v oznaèené plechové skøíni na budovì hrubovny cca 10 m vpravo od hlavního vchodu do budovy.



Odstavení IMPROMATU INT, spol. s r. o. - obj. V 27 - se provede:

	(objekt je umístìn mimo areál Tajmac-ZPS, a.s.  Malenovice ) 

	na odboèce k IMPROMATU uzávìrem è. 18,  který je umístìn 1 m nad terénem pøed jižní stranou staré kotelny. 



Odstavení Spalovny SITA, a.s.  - obj. U 17 se provede:

	hl. uzávìrem è. 14 umístìným pøed plynomìrem v plynové øadì na východní stranì budovy spalovny vlevo od vrat.



Odstavení Teplárna Otrokovice, a.s.nové výtopny - obj. E 2 se provede:

	hlavním uzávìrem è. 15 umístìným z jižní strany (od komína) výtopny pøed vstupem plynového potrubí do budovy. 



Odstavení TAJMAC – ZPS, a.s. – lakovna se provede:

                 hlavním uzávìrem è.16 umístìným na západní stìnì budovy M3 – v oplechované skøíò.



Odstavení celé nadzemní èásti plynovodu k nové výtopnì - vèetnì Spalovny SITA CZ, a.s.  se provede:

	uzávìrem è. 13, který se nachází na odboèce DN 250 mezi halou M 1 a JV rohem budovy SŠL.



Odstavení vìtve Teplárna Otrokovice , a.s. – reg. stanice plynu -  m – tec CZ s.r.o.

	na jižní stranì výtopny (trasa) uzavírací armatura è.5 



Odstavení  m – tec CZ  s. r. o.

	v regulaèní skøíni na západní stranì výrobní haly m – tec CZ, armatura è.10



Odstavení vìtve Novak(S International s. r. o.

	v regulaèní skøíni na západní stranì výrobní haly m – tec CZ armatura è.9



Odstavení vìtve ZPS-Slévárna, a.s.  -  oprava modelù (hala HARD)

	Na jižní stranì výtopny v oplechované skøíni armatura è.6	



	Pracovník, který provádìl veškerou èinnost pøi odstavování kterékoliv èásti plynovodního øádu, provede o tomto zápis do provozního deníku plynovodù, s uvedením pøísné specifikace co, kde a kdy uzavøel.

Souèástí zápisu bude i informace, který pracovník a kdy byl o provedených opatøeních informován dle pøíslušné stati MPØ.

Èinnost odstraòování závad a zpìtné uvedení do provozu se øídí MPØ.



Pøíloha èíslo 1

Seznam pracovníkù

odpovìdných za regulaci

Malenovice:

�Provoz�Odpovìdný pracovník�Telefon  tovární�MOBIL��1�ZPS–Slévárna, a. s.�Dipl. Ing. Zdenìk Blažek�2427�606 780 567���Tavírna�Ing.Pavel Šichránek�2482�602 504 484���Žíhací pec�Antonín  Kašpárek�3438����Sušky písku�Lumír Èernocký�2496���2�Spalovna SITA CZ, a.s.�Ing.Jiøí Kotásek�577 105 651�725 738 116��������3�Teplárna Otrokovice, a. s.�velín výtopny�3218�728 737 827���Výtopna�Vlastimil Hudeèek -  ved.�3120�724 319 883��4�IMPROMAT INT, s. r.o.�p. Zdenìk Kaòkovský�577 571 215�736 518 911��������5�m – tec CZ s. r. o.�p.Lubomír  Kopèil�577 10 0 462�724 601 439��������6�NOVAK´S International,s.r.o.�p.Antonín  Koèvara �577 10 6 233�737 249 409��������7�TAJMAC  ZPS, a. s.�p. Svatopluk Majc �3636�602 522 803��������Dùležitá telefonní èísla:



�Tovární�Státní��Porucha plynu�3218���Hasièi�2020�150��Sanitka – rychlá pomoc��155��Policie��158��Dodávka plynu��387 865 113��Havarijní komise 

Energetika Malenovice, a.s.



�Bydlištì�Tovární�MOBIL�Telefon domù��Pøedseda komise

Ing. Jiøí Šteidl�Chudèice 17

664 71 Chudèice�

3110�

602 584 900�

��Èlen komise

Vlastimil Hudeèek�Zahradní 593,

763 02 Zlín 4�

3120�

724 319 883�

��Èlen komise

Petr Stein�Hlavní 1259

765 02 Otrokovice�

3218�

724 308 889�

��

�místní provozní pøedpis�00�MPP 11/2009����HAVARIJNÍ PLÁN - PLYN�00�Poèet stran:�11���Technický popis zaøízení a procesu�01�Èíslo strany:�� PAGE �11���PROCES/PØEDMÌT:�ROZVOD PLYNU��



VÝTISK è.:�00�ÈÍSLO UVOLNÌNÍ:��VYPRACOVAL:�V.Hudeèek , vedoucí stø.��REVIZE:�00�PLATNOST OD:�1.12.2009�SCHVÁLIL:�Ing. Jiøí Šteidl, øeditel spoleènosti��Každý výtisk tohoto MPP je neøízeným dokumentem.





POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

velín výtopny



VEDOUCÍ STØEDISKA



VEDOUCÍ SPOLEÈNOSTI








